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[bookmark: _GoBack]西北能化公司停用消防水管理办法

各单位：
为了确保消防水停用期间全厂的应急管理，做到迅速有效的响应与处置，特制定本规定。
一、消防水的停用流程

根据消防责任片区的划分，由责任单位办理《消防水停用申请表》，填写消防水停用原因、影响范围、恢复时间。影响单位对影响区域及时间进行确认签字；调度员接到确认单后第一时间用调度电话通知相关单位负责人，并在调度群、安管群进行群公
告。作业完成后，根据操作票的要求恢复供水。
二、审批管理
1.由停用消防水的单位负责人提出申请，停消防水在2小时以内的由相关车间、部室负责人确认，分管安全副总审批，消防队备案，调度室负责通知受影响单位。
2.停消防水大于2小时，由相关车间、部室负责人确认，分管安全副总审核，总工程师审批，消防队备案，调度室负责通知受影响单位。
3.停消防水大于8小时，由相关车间、部室负责人确认，分管安全副总及总工程师审核，公司总经理审批，消防队备案，并制定专项应急救火方案，调度室负责通知受影响单位。
三、预案制定
1.对于停用消防水受影响的车间，消防水停用期间，在现场就近的原水管线接消防水带备用，发生紧急情况可以直接使用原水进行处置。
2.停用消防水2小时以上，受影响单位必须制定专项应急预案，并在采取临时措施保证出现险情时有效应对。
3.停用消防水，消防队必须在停水前将所有消防车灌满水备勤，消防队员处于应急战备状态。
4.停用消防水8小时以上，应由消防队通知与我们单位签订消防互助协议单位（易高煤化、国电晶阳）消防队做好联动出警准备，确保应急救援响应有效性。
5.在停用消防水前要对其他消防设施进行检查，确保完好备用。
6.在消防水停用期间，各车间应提高对重大危险源及可燃介质区域巡检频次，调度应对此时段可燃气体报警逐条确认、落实防范措施。防止出现大面积泄漏和火灾事故。
四、考核办法
凡是发生以下情况，按照西北能化公司安全一号文《安全、消防考核规定》执行；
1.未经申请、审批擅自停用消防水的单位或者个人；
2.停用消防水未按规定通知受影响单位的；
3.停水前消防队未按要求进行备勤的；
4.在停水期间不服从停水管理规定的单位或者个人；
5.未按规定时间完成消防水恢复工作且未进行情况汇报的单位或个人。

附件：消防水停用申请表




鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司  
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消防水停用申请表
	申请单位
	
	申请人
	
	联系方式
	

	停用原因
	

	停用时间
	年   月   日   时   分 至    年   月   日   时   分

	影响范围
	

	是否制定预案
	是   否
	是否告知消防队进行储水
	是   否

	受影响单位
意见 


	动力车间：                   
                                                                                                                     签字：        年   月   日   时   分

	
	空分车间：                   
                                                                                                                     签字：        年   月   日   时   分

	
	气化车间：                   
                                                                                                                     签字：        年   月   日   时   分

	
	净化合成车间：                   
                                                                                                                     签字：        年   月   日   时   分

	
	水处理车间：                   
                                                                                                                     签字：        年   月   日   时   分

	
	装车平台：                   
                                                                                                                     签字：        年   月   日   时   分

	
	仓库：                   
                                                                                                                     签字：        年   月   日   时   分

	
	消防队：                   
                                                                                                                签字：         年   月   日   时   分

	调度室意见：
   
签字：              年   月   日   时   分

	相关部门会签意见：

签字：              年   月   日   时   分

	分管领导审核意见：

签字：              年   月   日   时   分

	领导审批意见：

签字：              年   月   日   时   分






